Legenda - Conexdes para Esgoto
Cadigo Descricao

250 @

'TUBULAGCAO ESGOTO

~ ~ +- (o8 —HF 01 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal
TUBULACAO VENTILACAO ESGOTO - 02 Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal
S 03 Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Normal

|| TUBULAGAO AGUA FRIA RESIDENCIAL 04 Jostho 90° 40mm, Esgoto Série Normal

05 Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal

| INCLINAGAO TUBULAGAO ESGOTO g Registo e Gaveta 06 Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal
| 500 =2% | @) (14) [ CAIXADEPASSAGEM & E 3 07 Juncgéo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
@ | 1‘5’33 i, 1:;0 | 2100 __ 2100 Egg S 08 Juncdo Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
o z e - o L 2 ﬁ _ SEGUE PARA SISTEMA S 09 Juncéo Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
° W@ﬁ 3 — DE ESGOTO EXISTENTE 10 Jungao Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
/ L ¢ B S * 11 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal
f 250 C@Y © 12 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal
) 13 Té 50 x 50mm, Esgoto Série Normal

14 Té 100 x 50mm, Esgoto Série Normal

1.1/2 BP

Conexdes para Agua Fria

Cod Descricao Qtde
01 Bucha de Reducdo Soldavel Longa 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
%% im 02  |Joelho 45° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
03 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
04 Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
05 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
C1 125 06 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latao 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
1 @ 07 Té de Redugao Soldavel 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria

1:25 08 |Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
09 Té Soldavel com Bucha de Latao na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria

Valvula de Descarga - Valvulas de Descarga
Valvula de Descarga - Valvulas de Descarga
1.1/2 BP
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Caixas e Ralos

@ LAYOUT SANITARIO

1:50

Caixa Sifonada Montada ¢/ Grelha e Porta Grelha, redondos brancos, |Esgoto 2
(com 7 entradas) 150 x 150 x 50mm, Esgoto - TIGRE

Prolongamento p/ Caixa Sifonada 150 x 150mm, Esgoto - TIGRE Esgoto 2

@25

Registro de Gaveta
25 mm

Registros e Valvulas

Registro de Gaveta
25 mm

25 mm

Descricéo Fabricante | Qtde
Registro de Gaveta DocolBase - 1.1/2" - Docol Docol 1
Registro de Gaveta DocolBase - 3/4" - Docol Docol 4
Valvula de Descarga 1.1/2 BP, DocolSystem - Docol Docol 5

Registro de Gaveta

Tubos Rigidos - Esgoto

VEM DA CAIXA D'AGUA
EXISTENTE

Descrigcao Diametro Nominal | Comprimento
Tubo Série Normal 40,00 mm 17,47
Tubo Série Normal 50,00 mm 11,79
Tubo Série Normal 100,00 mm 9,77

Tubos Rigidos - Agua Fria

4 OF: (05)- e +() 4 escricao iAmetro Nomina omprimento
LAYOUT HIDRAULICO . . —— ) 400 Descrig Diametro Nominal | Compriment

Tubo Soldavel Marrom [25,00 mm 8,89

@ 150 @ C2 @ C3 Tubo Soldavel Marrom (40,00 mm 2,96

1925 1:925 Tubo Soldavel Marrom [50,00 mm 36,80
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ASSUNTO: . RESPONSAVEL TECNICO:
LAYOUTS/CORTES/ISOMETRICOS/TABELAS

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
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