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O PATIO COBERTO O

BEP

CROQUI DE REFERENCIA

02 - A RESISTENCIA DA CONTINUIDADE ELETRICA DAS ARMADURAS DO SISTEMA
DEVE SER INFERIOR A 1 OHM.

INSTALACOES ELETRICAS 110V/220V

PLANTA BAIXA Sp
v PLANTA DE COBERTURA

SPDA

Prefeitura Municipal de Novo Progresso - PA
Escola Scremin

o B Fi;éi:las Orquideas Y]
Novo Progresso - PA Bairro: Scremin Arnaldo Morbeck Junior
JESENHO Engenheiro Civil

CREA - 7043/D-GO
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